
dálkovým ovládačem: 
 

Během stisknutí tlačítka se mění hodnota příslušného parametru vzestupně po jednotlivých stup-
ních. Změna nastavení je indikována blikáním indikační LED diody. Po dosažení maximální hod-
noty pokračuje nastavování od minimální hodnoty opět vzestupně tak dlouho, dokud není uvolně-
no příslušné tlačítko. 
 
Regulace spínací vzdálenosti (CITLIVOST) 
- 31 stupňů (1.stupeň = cca 0 m, 31.stupeň = cca 0,3m) 
 
Regulace zpoždění vypnutí vody (ČAS)   
- 31 stupňů (1.stupeň  = 0,25 sek., 31.stupeň = 7,75 sek.) 
 
Zvuková indikace při nastavování: - stupeň 1 až 12  = jednoduchý tón 
     - stupeň 13 až 22  = dvojnásobný tón 
     - stupeň 23 až 30 = trojnásobný tón 
     - stupeň 31 (max.) = desetinásobný tón 
 
Nastavení senzoru dálkovým ovladačem (systém START/STOP): 
 

Přepnutí do fukce START/STOP: Vypnout čidlo tlačítkem VYPNUTÍ a pak do 5 sekund opět za-
pnout. Přepnutí z funkce START do normální indikace stejným způsobem.  
CITLIVOST: nenastavuje se 
ČAS: 31 stupňů (1.stupeň = 10 sek., 31.stupeň = 320 sek.) 
 
Výměna napájecí baterie: 
 

Vybití napájecí baterie je indikováno trvalým rozsvícením indikační LED diody. Senzor uzavře 
elektromag. ventil a vypne se.  
- Demontujeme krytku baterie. Vyjmeme starou baterii 
- Počkáme asi 1 minutu 
- Postupujeme dle bodu Uvedení senzoru do provozu (bateriová varianta) 
- V případě použití jiné napájecí baterie než je předepsána, výrobce neručí za životnost  
 baterie 
 
Údržba: 
 

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontro-
lu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosedacích ploch konektorů. 
 
- Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o odpadech 
- Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem  
 č. 22/1997 Sb. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Automatické ovládání umyvadla  
 

SLU 01NH 
SLU 01NHB 

SLU 23H 
SLU 23HB 

 

Montážní návod 

Automatické umyvadlové baterie 

Verze 05/2003 včetně funkce START/STOP 



Vlastnosti: 

-  reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuště-
ním vody 

-  k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 
7,75 s) 

- funkce START/STOP – prvním přiblížením ruky na vzdálenost cca 5-10 cm od čidla spustí vodu, 
při dalším přiblížení ruky vodu zastaví. Pokud nedojde k vypnutí rukou, voda se zastaví automatic-
ky po nastaveném čase. Tato funkce je vhodná pro napouštění např. dřezu. Citlivost je nastavena 
pevně na 5-10 cm, nastavení času 10-320 sekund 

-  přepínání obou funkcí dálkovým ovladačem 
-  nastavení citlivosti a zpoždění dálkovým ovládáním  
-  funkce automatického  vypnutí vody po 5 minutách  
- SLU 01NH (NHB) je stojánková automatická umyvadlová baterie s jedním přívodem a je určena 

pro připojení k ohřívači pod umyvadlem, teplota výstupní vody se nastavuje na ohřívači 
- SLU 23H (HB) je stojánková automatická umyvadlová baterie se dvěma přívody a je určena pro 

připojení k ohřívači pod umyvadlem, teplota výstupní vody se nastavuje otáčením kolečka směšo-
vací kartuše baterie 

 

Technické údaje: 
Napájecí napětí   
- SLU 01NH, 23H   24 Vss  
- SLU 01NHB, 23HB   9 Vss 
Příkon 
- při napájení 24 Vss   0,8 W (klidový), 10 W (při sepnutí ventilu) 
- při napájení 9 Vss   0,5 mW (klidový), 2,0 W (při sepnutí ventilu) 
Dosah   0 až 0,3 m / 0,05 – 0,1m (pevně nastaveno)  
   v režimu START/STOP 
Doporučený pracovní tlak   0,1 až 0,8 MPa  
Průtok   2 l/min. (inf. údaj podle typu ohřívače) 

Specifikace dodávky SLU: 01NH 01NHB 23H 23HB 

výt. ramínko s elektr,hadicí a zásl. 1 1   

výt. ramínko s kartuší   1 1 

elektronika 1 1 1 1 

baterie U9VL  1  1 

elmag. ventil 3/8 24V DC 1  1  

elmag. ventil 3/8 9V DC  1  1 

rohový ventil se zp. klapkou 1 1 1 1 

hadička 3/8xM10 l = 120 mm 1 1 2 2 

hadička 3/8x3/8 l = 300 mm 2 2 3 3 

těsnění 3/8 se sítkem 1 1 1 1 

těsnění 3/8 4 4 7 7 

silikonový tmel 1 1 1 1 

držák elektroniky 1 1 1 1 

T– kus 3/8 FFM   1 1 

Doporučené příslušenství: 
 

SLZ 01Y   –  napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 2 ks elmag. ventilů 
SLZ 01Z   –  napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 4 ks elmag. ventilů 
SLZ 03  –  napájecí zdroj 24V ss pro napájení max. 8 ks elmag. ventilů 
SLD 03   –  universální dálkové ovládání pro nastavení parametrů  
SLT 04  – termostatický ventil 3/4“ 
Baterie   – alkalická baterie 9V/550 mAh, typ 6F22 nebo lithiová baterie 9V/1300  
    mAh, typ U9VL 

Schéma elektrického zapojení: 

Kryt s elektronikou

Šrouby pro upevnění rámečku

       k ventilu
(nezáleží na polaritě)

      k napájení
(nezáleží na polaritě)

Napájecí zdroj
   SLZ 01Z
   SLZ 01Y

230V/50Hz

24V ss

max. 2 ks pro SLZ 01Y
max. 4 ks pro SLZ 01Z
max. 8 ks pro SLZ 03

24V ss

  Baterie
     9V

9 Vss

Montáž: 
 

Montáž vodo a elektroinstalace musí odpovídat předepsaným normám a mohou ji vykonávat jen 
odborně způsobilé osoby! Před vstup vody do ventilu je nutné předřadit filtr. Před připojením na 
rozvod vody je nutno propláchnout  přívod vody od možných nečistot a usazenin (na závady způso-
bené zanesením ventilu se záruka nevztahuje). 
- je nutno dodržet správný směr průtoku vody ventilem (viz šipka na ventilu)! 
- zařízení jsou určena k instalaci na umyvadlo s průměrem otvoru min. 32 mm.. 
- pod umyvadlo poblíž odpadu přivedeme kabel od napájecího zdroje 
- do výtoku našroubujeme přívodní hadičku (u SLU 23H, HB 2 ks)  
- na spodní stranu výtokového ramínka s  elektronikou naneseme z tuby silikonový tmel a celou 

sestavu s kabely a blokem elektroniky vsuneme otvorem pod umyvadlo. 
- na šroub výtoku zespodu nasadíme gumovou podložku, kovovou podložku a zajistíme maticí. 
- před dotažením matice se pod kovovou podložku vsune ještě plechový držák elektroniky a 

matice se řádně dotáhne. (Pozor – při upevňování držáku elektroniky je nutno postupovat 
opatrně, aby nedošlo k mechanickému poškození kabelu nerezovým držákem!). 

 u SLU 01NH, NHB na konec hadice z výtokové baterie vložíme těsnění a připojíme na 
 výstup teplé vody z ohřívače, dotáhneme. Na přívod studené vody našroubujeme rohový 
 ventil, který se propojí hadicí s elektromagnetickým ventilem (vložit těsnění, pozor na 
 směr průtoku vody), elektromagnetický ventil se propojí pomocí hadice na vstup ohřívače, 
 vše dotáhneme. 
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- u SLU 23H, HB postupujeme stejně jako u SLU 01NH, zde je však nutno zapojit oba přívody 
vody podle nákresu, studená voda vtéká jak do ohřívače tak i do výtoku. 

- Elektromagnetický ventil připojíme k elektronice. Připojíme kabel od napájecího zdroje k 
elektronice. Váleček s elektronikou zasuneme pod držák. 

Zapneme napájecí napětí, vyzkoušíme funkci senzoru. 
Upozornění: 
Při připojení napájecího zdroje k elektronice není nutné dodržovat polaritu zdroje. 
- Před připojením ohřívače do zásuvky je bezpodmínečně nutno otevřít přívod vody, ne-

chat vytékat vodu dokud se zcela nenaplní ohřívač !!!  
- Ohřívač je nutno seřídit na max. 40°C!!! 
- Při použití beztlakového zásobníku je nutno nastavit max. průtočné množství vody dle 

montážního návodu ohřívače. 
- Při použití tlakového zásobníku je nutno před ohřívač na vstupu studené vody do ohří-

vače nainstalovat pojistný ventil!!! 
 
Montáž senzoru (bateriové varianty): 
 

Montáž SLU 01NHB a SLU 23HB je stejná jako v případě SLU 01NH a SLU 23H. Vzhledem ke 
skutečnosti, že všechna tato zařízení jsou napájená z vestavěné baterie, odpadá nutnost přivedení 
kabelu od napájecího zdroje. 
 
Uvedení do provozu (zdrojová varianta): 
 

Po nainstalování všech senzorů zapneme napájecí napětí. Sepne se elektormagnetický ventil a  roz-
svítí se indikační LED dioda senzoru. Probíhá nastavování citlivosti. Po 3 s se vypne ventil. Po dal-
ších 3 s krátce zabliká LED dioda a zhasne. Poté je senzor nastaven, lze ho vyzkoušet. Podmínkou 
správného nastavení je, aby byl otevřen přívod vody ještě před připojením napájení a aby 
během nastavování nikdo nezasahoval do snímané zóny umyvadla. Automatické nastavení cil-
tivosti senzor opakuje vždy po uplynutí 24 h nepoužívání umyvadla a také po uvedení v činnost 
tlačítkem SPLÁCHNUTÍ po předchozím vypnutí senzoru stejným tlačítkem. Pokud změníte ovla-
dačem nastavenou citlivost na jiný stupeň, provede senzor za 4 s po ukončení nastavování opět au-
tomatické nastavení citlivosti. 
 
Uvedení do provozu (bateriová varianta): 
 

Vložíme do trubkového pouzdra baterie předepsanou baterii. Prostor pro vložení baterie je k dispo-
zici po vyjmutí  krytky  na čele trubky.Pozor: Při připojování bistabilního ventilu k elektronice 
je nutno respektovat polaritu ventilu – hnědý vodič (s červenou dutinkou) připojit na vývod + 
ventilu, modrý vodič (s modrou dutinkou) připojit na – vývod ventilu. 
Po připojení napájecí baterie se sepne elektromagnetický ventil a bliká indikační LED dioda senzo-
ru. Probíhá nastavování citlivosti. Po 3 s se vypne ventil. Po dalších 3 s krátce zabliká LED dioda a 
zhasne. Poté je senzor nastaven, lze ho vyzkoušet. Podmínkou správného nastavení je, aby byl 
otevřen přívod vody ještě před připojením napájecí baterie do pouzdra a aby během nastavování 
nikdo nezasahoval do snímané zóny umyvadla. Automatické nastavení citlivosti senzor opakuje 
vždy po uplynutí 24 h nepoužívání umyvadla a také po uvedení  v činnost tlačítkem SPLÁCHNU-
TÍ po předchozím vypnutí senzoru stejným tlačítkem. Pokud změníme ovladačem nastavenou citli-
vost na jiný stupeň, provede senzor za 4 s po ukončení nastavování opět automatické nastavení cit-
livosti. 
 
Nastavení senzoru: 
 

Senzor je z výroby standardně nastaven na citlivost cca 0,1 m. 
Toto základní nastavení by mělo pro běžné aplikace vyhovovat. Přesto je někdy nutné pro správnou 
funkci zařízení provést nové nastavení parametrů dle konkrétních podmínek instalace. Změnu na-
stavených perametrů je možno provést pomocí dálkového ovládání SLD 03. Postup nastavení je 
uveden v návodu, který je dodáván s dálkovým ovládáním. 


